
 

             Obliczenie zapotrzebowania wody 
         
           Punkt  czerpalny                      ilo��              quwz           normatyw wypływu 
                                                                                                          qw  [dm³/s] 
     1.    bateria natryskowa                    3                 0,15                      1,80 
     2.    bateria umywalkowa                10                0,07                      1,26 
     3.    płuczka zbiornikowa                 8                 0,13                      2,34 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          razem                                                                                   5,40 
                                                              0,366                0,366 
Przepływ obliczeniowy:     q = ( � q w )       = 5,40      = 1,85 dm³/s. 
 
Ogólne zapotrzebowanie wody zimnej dla 21 punktów poboru. 
Wg  Dz.. Ust. nr 151 z 21.12 1996 rozdz. V poz. 45 – szalety publiczne,  
jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej na jednostk� poboru  
(przy całodobowej u�ywalno�ci)  wynosi  100 l/dob� oraz 3 m³ / miesi�c. 
 
Sumaryczne zapotrzebowanie wody 
 
Zakłada si�, �e u�ytkownicy – sportowcy, widzowie, publiczno�� – korzysta� 
b�d�  około 6 godzin na dob� 3 razy w tygodniu z  21 punktów poboru. 
Współczynnik jednoczesno�ci dobowy wyniesie  Ndob = 6 / 24 = 0,25. 
st�d      qdob = 100 x 21 x 0,25 = 525 l/dob�,  co daje �redni pobór Q�r = 22 l/h 
        pobór miesi�czny wyniesie  dni 12 x 525 = 6300 l / miesi�c, = 6,3 m³/ miesi�c  
          i zbli�ony do tej warto�ci b�dzie miesi�czny zrzut nieczysto�ci do szamba. 
 
Wychodz�c z przepływu obliczeniowego maksymalny rozbiór wody wyniesie: 
 
                        q s = 1,86 l / s  x 0,25 x 3600 = 1674 l / h = 1,67 m³/h. 
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